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GLOSARIO 

 
 
 
EDS: Estación de servicio 
 
GLP: Gas licuado de petróleo 
 
G.N.C: Gas natural comprimido 
 
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas internas 
 
VENTEO: Encargado de liberar la presión interna existente en el tanque debido a 
la acumulación de gases derivados de los combustibles almacenados. 
 
BIMETAL: Material formado por dos metales de diferente coeficiente de dilatación 
soldados entre sí.  Es muy común el uso de hierro y níquel en composiciones de 
20% y 80% ó 75% y 25% respectivamente. 
 
MANHOLE: Se encuentra localizada en la parte superior del tanque de 
almacenamiento permite la entrada del operario para realizar  limpieza y la 
inspección interior del mismo. 

MEGGER: También conocido como megómetro, este equipo que permite  medir la 
resistencia de aislamiento eléctrico de  un cable, el devanado de un transformador 
o un motor; para conocer la existencia o no de corrientes de fuga. 
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RESUMEN 

Dada la importancia de brindar a la comunidad estudiantil un
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INTRODUCCION 
 
 
 
 

Una estación de servicio (EDS) es un establecimiento destinado al 
almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, 
para vehículos automotores, a través de surtidores y dispensadores; los cuales se 
encargan de entregar el combustible al usuario final. Una EDS opera a través de 
un tablero que permite controlar los despachos de combustible, de acuerdo a las 
necesidades del cliente, proteger las bombas y dispensadores de sobrecargas y 
cortocircuitos, operar las paradas de emergencia y medir corrientes y voltajes en el 
sistema. 
 
Este proyecto permite a la comunidad estudiantil de la Universidad Pontificia 
Bolivariana seccional Bucaramanga conocer como está conformada y controlada 
una estación de servicio en Colombia, por medio de un tablero de control aplicable 
a una estación de combustibles líquidos, teniendo en cuenta las necesidades del 
usuario y las normas de seguridad que rigen estos establecimientos.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. JUSTIFICACION 

 

Colombia, además de ser un país productor de petróleo, posee una de las cinco 
principales empresas petroleras en Latinoamérica, Ecopetrol S.A., que cuenta 
con la refinería de Barrancabermeja. Este municipio santandereano está en 
crecimiento constante gracias a su industria petrolera; por esta razón es 
importante dar a conocer a la comunidad estudiantil de la Universidad Pontificia 
Bolivariana seccional Bucaramanga, el funcionamiento de una EDS en Colombia, 
las medidas de seguridad necesarias, como se controlan y operan los equipos que 
suministran  combustibles líquidos derivados del petróleo, etc. 
 
El tablero diseñado está en capacidad de controlar la puesta en funcionamiento de 
los equipos que forman parte de una EDS, minimizando los riesgos de accidentes 
eléctricos; cumpliendo de esta manera con el objetivo planteado por el reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas “RETIE”: “Establecer las medidas que 
garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la 
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos de origen eléctrico” [5] 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

• Diseñar y construir un tablero de control aplicable a una estación de 
combustibles líquidos. 

 

      
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
• Estudiar la forma en que se distribuye y almacena el combustible 

líquido en las estaciones de servicio en Colombia 
 

• Investigar las normas técnicas que rigen las estaciones de servicio 
 

• Diseñar un tablero de control rigiéndose con los parámetros 
especificados por la ESSA S.A. E.S.P. 
 

• Implementar el tablero de control diseñado aplicable a una estación 
de combustibles líquidos con tres surtidores y dos dispensadores. 
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3. ESTACIÓN DE SERVICIO 
 

 

 

Una estación de servicio es un establecimiento destinado al almacenamiento y 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos, excepto 
gas licuado del petróleo (GLP), para vehículos automotores, a través de equipos 
fijos (surtidores y/o dispensadores) que abastecen directamente los tanques de 
combustible. Además, una estación de servicio puede incluir en sus instalaciones 
espacios para prestar uno o más de los siguientes servicios: lubricación, lavado 
general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, 
servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, venta de 
llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines; o 
establecimientos no relacionados con combustibles como mini mercados, tiendas 
de comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de videos y otros servicios 
afines, siempre y cuando se cuenten con las autorizaciones correspondientes y se 
cumplan las normas de seguridad para cada uno de los servicios ofrecidos. 
Teniendo en cuenta que dichas actividades comerciales no deben interferir con el 
objeto principal para el cual se autorizó la operación de la estación de servicio 
(almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y/o gaseosos, excepto GLP). [2] 

A continuación se darán algunas definiciones de acuerdo con lo consagrado en los 
decretos No 1521. Agosto 4 De 1998 y  No 4299  de 25 de noviembre de 2005.  
Los cuales establecen los requisitos, obligaciones y sanciones aplicables a los 
entes involucrados en la cadena de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, excepto GLP, señalados en el Artículo 61 de la Ley 812 de 
2003.  
 

3.1 CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

De acuerdo al Decreto No 1521. Agosto 4 De 1998 las estaciones de servicio en 
Colombia se pueden clasificar a partir de dos de sus características más 
representativas; el tipo de producto que  distribuyen y su naturaleza. 

 

 

 



5 
 

 

3.1.1 Por el tipo de producto. Gas natural comprimido (G.N.C.).  Se refiere a  
establecimientos que poseen instalaciones y equipos para el almacenamiento y 
distribución de combustibles gaseosos, excepto gas licuado del petróleo (G.L.P.), 
para vehículos, a través de equipos fijos que llenan directamente los tanques o 
cilindros de combustible. Además, pueden prestar uno o varios de los siguientes 
servicios: lubricación, lavado general o de motor, cambio o reparación de llantas, 
alineación y balanceo, servicio de diagnosticentro, trabajos menores de 
mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías, 
accesorios y demás servicios afines. (Definición de acuerdo con lo consagrado en 
el artículo 1º de la Resolución número 8 0582 del 8 de abril de 1996).  

Combustibles líquidos derivados del petróleo.  Se refiere a  establecimientos que 
poseen instalaciones y equipos para el almacenamiento y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto gas licuado del petróleo 
(G.L.P.), para vehículos, a través de equipos fijos que llenan directamente los 
tanques de combustible. Además, pueden prestar uno o varios de los siguientes 
servicios: lubricación, lavado general o de motor, cambio o reparación de llantas, 
alineación y balanceo, servicio de diagnosticentro, trabajos menores de 
mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías, 
accesorios y demás servicios afines.  

Mixta. Se refiere a  establecimientos que poseen instalaciones y equipos para el 
almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos y combustibles líquidos 
derivados del petróleo, excepto gas licuado del petróleo (G.L.P.), para vehículos, a 
través de equipos fijos que llenan directamente los tanques de combustible. 
Además, pueden prestar uno o más de los siguientes servicios: lubricación, lavado 
general o de motor, cambio o reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio 
de diagnosticentro, trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, 
neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y demás servicios afines. 

 
 

3.1.2 Por su naturaleza. De servicio público: son aquellas estaciones destinadas 
a suministrar combustibles, servicios y venta de productos al público en general, 
según la clase del servicio que preste.  

De servicio privado: son aquellas estaciones pertenecientes a una empresa o 
institución; destinadas exclusivamente al suministro de combustibles para sus 
automotores. Se exceptúan de esta clasificación, las estaciones de servicio de 
empresas de transporte colectivo, las cuales están obligadas a prestar servicio al 
público, salvo cuando estén totalmente cercadas.[2] 
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3.2 REGLAMENTACION DE UNA ESTACION DE SERVICIO 

Las Estaciones de Servicio en Colombia se encuentran reglamentadas por el 
ministerio de minas y energía, de acuerdo a los decretos 1521 de Agosto 4 de 
1998 Y 4299  de 25 De Noviembre De 2005, por los cuales se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, para estaciones de servicio. 

 

• DECRETO NO. 1521 DE AGOSTO 4 DE 1998 
 
“El almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles líquidos 
derivados del petróleo, es un servicio público que se prestará conforme con lo 
establecido en la ley, en el presente decreto y en las resoluciones del Ministerio de 
Minas y Energía.  
Las estaciones de servicio, plantas de abastecimiento y demás establecimientos 
dedicados a la distribución de productos derivados del petróleo, prestarán el 
servicio en forma regular, adecuada y eficiente, de acuerdo con las características 
propias de este servicio público. “[2] 
 

• DECRETO NÚMERO 4299  DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
“Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, obligaciones y el régimen 
sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, señalados en el 
Artículo 61 de la Ley 812 de 2003, con el fin de resguardar a las personas, los 
bienes y preservar el medio ambiente.”[3] 
 

 

3.3 PARTES QUE CONFORMAN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO 

Una estación de servicio está conformada por unas islas de combustibles, 
dispensadores y/o dispensadores de combustibles, tanques de almacenamiento y 
un Canopy o techo de la estación de servicio. 
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3.3.1 Isla de combustibles. 3La isla de surtido para combustibles líquidos 
derivados del petróleo es la base o soporte de material resistente y no inflamable, 
generalmente concreto, sobre la cual van instalados los surtidores o bombas de 
expendio de combustible, debe ser construida con una altura mínima de veinte 
centímetros sobre el nivel del piso y un ancho no menor de un metro con veinte 
centímetros.  

 

 

Figura 1. Ejemplo estación de servicio [12] 
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Figura 2. Isla de combustibles [13] 
 
 

3.3.2 Dispensador. Un dispensador es un equipo que necesita una bomba 
sumergible para succionar el combustible, pues no trae unidad de bombeó, ni 
motor eléctrico, por lo cual es más económico que un surtidor. 
 
Cuando un dispensador para uno, dos ó tres productos se habilita para un solo 
producto y este dispensador se acciona con la bomba sumergible, todas las 
mangueras quedan activadas al mismo tiempo con un solo producto y basta 
apretar la válvula de la pistola dispensadora  para que suministre combustible. 
 
Cuando se quiere que un dispensador  esté habilitado para dos o más productos, 
se debe utilizar una bomba sumergible por cada producto existente, la cual estará 
sumergida dentro de cada tanque de almacenamiento. 
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Figura 3. Dispensador de combustible [11] 

 
 
3.3.3 Surtidor. Un surtidor es un equipo que trae motor y unidad de bombeó, por 
lo cual no necesita bomba sumergible y por esto es un equipo más costoso que el 
dispensador. 
 
Cuando un surtidor es para uno, dos o más productos se habilita para un solo 
producto, por cada manguera que se quiera accionar se debe poner en marcha el 
motor, salvo que se hagan las respectivas uniones y se accionen varias 
mangueras con un solo motor. 
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Figura 4. Surtidor de combustible [14] 

 
 

 
Figura 5. Surtidor de combustible [11] 
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3.3.4 Tanque de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento deben tener 
un acceso llamado “manHole“, el cual permitirá su inspección y mantenimiento 
interior, además consta de boquillas adicionales en la parte superior de este 
mismo.  La cantidad de boquillas y equipos van de acuerdo a las necesidades de 
cada EDS.  Los tanques deben ser cilíndricos horizontales y pueden ser 
subterráneos, superficiales confinados o superficiales no confinados.  

 

 

Figura 6. Partes del tanque de almacenamiento [6] 

 

3.3.4.1 Dispositivo de llenado. Como su nombre lo dice es el encargado de 
controlar el vaciado del combustible del carro tanque hacia el tanque de 
almacenamiento de combustible de la EDS, el cual consta de una válvula de 
prevención de sobrellenado, cuyo punto de cierra se determina a un nivel máximo 
del 95% de la capacidad de almacenamiento del tanque de almacenamiento. 
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Figura 7 Dispositivo de Llenado [6] 

 

3.3.4.2 Bomba de despacho. Esta puede ser una bomba sumergible (ver figura 8) 
o una bomba de succión directa.  La bomba sumergible despacha el combustible 
de los tanques de almacenamiento hacia los dispensadores instalados en la EDS 
y la bomba de succión directa succiona el combustible desde los surtidores que 
sean instalados en la EDS. 

 

Figura 8. Bomba sumergible [6] 
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3.3.4.3 Control de Inventarios. La importancia de este equipo radica en sus 
funciones de prevenir sobrellenados, fugas y perdidas de producto, a su vez 
controla la existencia del combustible almacenado en tiempo real. (Ver figura 9) 

 

Figura 9. Sistema de medición. [6] 

 

3.3.4.4 Cámara de Acceso. Se encuentra localizada en la parte superior del 
tanque de almacenamiento permite la entrada del operario para realizar  limpieza y 
la inspección interior del mismo. 

 

3.3.4.5 Válvula De Venteo. El venteo en un tanque de almacenamiento es el 
encargado de liberar la presión interna existente en el tanque debido a la 
acumulación de gases derivados de los combustibles almacenados en dichos 
tanques.  En el caso de hidrocarburos como el Diesel que tienen una temperatura 
de inflamación mayor a los 60oC se usan boquillas con válvulas de venteo.  En el 
caso de hidrocarburos como la gasolina que presentan  temperaturas de 
inflamación menores a los 60 oC se deben instalar válvulas de presión/vacío. 
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Figura 10. Venteo de Vapores. [6] 

 

 

 

Figura 11.  Detalle de Venteo. [6] 

 

En la figura 12 se muestra de manera general, la distribución de una estación de 
servicios, similar a la estudiada para la realización de este proyecto. En esta figura 
se muestran las diferentes partes que la conforman y su ubicación. 
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Figura 12. Distribución de la EDS. [10] 
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4. TABLERO DE CONTROL ELECTRICO 

 

 

El tablero de control eléctrico es una caja o gabinete que contiene dispositivos de 
conexión, maniobra, comando, protección, señalización y medición, para realizar 
una tarea específica dentro de un sistema de tipo eléctrico. De manera específica, 
un tablero de control en una EDS permite controlar los  despachos de combustible 
de acuerdo a la necesidad del cliente, proteger las bombas y/o dispensadores de 
sobrecargas y cortocircuitos, medir las corrientes, voltajes y operar rápidamente 
las paradas de emergencia. 

Al diseñar un tablero de control para una EDS; es importante tener en cuenta la 
normatividad existente; la cual, busca salvaguardar la integridad de las personas y 
los bienes contra riesgos de tipo eléctrico. Por esta razón, es muy importante tener 
en cuenta las disposiciones consignadas en el código eléctrico colombiano y el 
reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE); los cuales regulan las 
diferentes instalaciones eléctricas; con el fin de garantizar, al usuario final, la 
seguridad y confiabilidad de las instalaciones eléctricas. A continuación, se 
enuncian los principales requisitos para tableros eléctricos de control. 

 

4.1 REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN 
LOS TABLEROS ELECTRICOS. 

Los tableros eléctricos, también llamados cuadros, gabinetes, paneles, consolas o 
armarios eléctricos de baja tensión, principales, de distribución, de protección o de 
control que alojen elementos o aparatos de potencia eléctrica de 24V o más o 
sean de uso exclusivo para este propósito, usados en las instalaciones objeto del 
reglamento técnico de las instalaciones eléctricas RETIE, deben cumplir con los 
siguiente requisitos: 

 

 

4.1.1 Tableros de baja tensión. Tanto el cofre como la tapa de un tablero general 
de acometidas autosoportado (tipo armario), deben ser construidos en lámina de 
acero, cuyo espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y 
térmicos, así como los efectos de la humedad y la corrosión, verificados mediante 
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pruebas bajo condiciones de rayado en ambiente salino, durante al menos 400 
horas, sin que la progresión de la corrosión en la raya sea mayor a 2mm. 

El tablero de control puede tener instrumentos de medida de corriente  para cada 
una de las fases, de tensión entre fases o entre fase y neutro (con o sin selector), 
así como lámparas de indicación de funcionamiento del sistema (normal o 
emergencia). 

El tablero de distribución debe ser accesible solo desde el frente: debe construirse 
en lámina de acero de espesor mínimo 0.9mm para tableros hasta de 12 circuitos 
y en lámina de acero de espesor mínimo 1,2mm para tablero desde 13 hasta 42 
circuitos. 

Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. [5] 

 

 

4.1.2 Partes conductoras de corriente de tableros de baja tensión. Las partes 
conductoras de los tableros deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Toda parte conductora de corriente debe ser rígida y construida en plata, 
una aleación de plata, cobre, aleación de cobre, aluminio, u otro metal que 
se haya comprobado útil para esta aplicación.  No se debe utilizar el hierro 
o el acero en una parte que debe conducir corriente. 
 

b. Para asegurar los conectores a presión y los barrajes se deben utilizar 
tornillos de acero, tuercas y clavijas de conexión.  El cobre y el latón no son 
aceptables para recubrir tornillos de soporte, tuercas y terminales de clavija 
de conexión, pero se acepta un revestimiento de cadmio, cinc, estaño o 
plata.  Todo terminal debe llevar tornillos de soporte de acero en conexión 
con una placa terminal no ferrosa. 
 

c. La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor que la 
proyectada para los conductores del alimentador del tablero.  Todos los 
barrajes, incluido el del neutro y el de tierra se deben montar sobre 
aisladores. 
 

d. La disposición de las fases de los barrajes en los tableros trifásicos, debe 
ser A, B, C, tomada desde el frente hasta la parte posterior: de la parte 
superior a la inferior, o de izquierda a derecha, vista desde el frente del 
tablero.[9] 
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e. Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra 
mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar 
con el símbolo de puesta a tierra. 
 

f. Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deben estar 
en condiciones de resistir los esfuerzos electrodinámicos producidos por las 
corrientes de falla del sistema.  Las dimensiones, encerramientos y barreras 
deben permitir espacio suficiente para alojamiento de los terminales y 
curvaturas de los cables. 
 

g. Las partes fabricadas con materiales aislantes serán resistentes al calor, al 
fuego y a la aparición de caminos de fuga.  La puerta o barrera que cubre 
los interruptores automáticos debe permitir su desmonte dejando puntos 
eléctricos al alcance (contacto directo) solamente mediante el uso de una 
herramienta.[5] 
 

4.1.3 Terminales de alambrado de tableros de baja tensión. Los terminales de 
alambrado de los tableros deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Un terminal, tal como un conector de alambre a presión o un tornillo de 
sujeción, debe encargarse de la conexión de cada conductor diseñado para 
instalarse en el tablero en campo y debe ser del mismo tipo al utilizado 
durante los ensayos de cortocircuito. 
 

b. Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal de salida para la 
conexión de los conductores de neutro o tierra requeridos. 
 

c. El fabricante debe indicar las características físicas. Eléctricas y mecánicas 
correspondientes del tablero de acuerdo con el uso recomendado. 
 

d. Debe indicarse la tensión de trabajo del tablero y la capacidad de corriente 
de los barrajes de las fases, el neutro y la tierra. 
 

e. Debe proveerse un barraje aislado para los conductores neutros del circuito 
alimentador y los circuitos derivados. 
 

f. No se permite la unión de varios terminales eléctricos mediante cable o 
alambres para simular barrajes en aplicaciones tanto de fuerza como de 
control.  Sin embargo, para el caso de circuitos de control estas conexiones 
equipotenciales se podrán lograr mediante barrajes del tipo “peine”. 
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g. El tablero debe tener un barraje para conexión a tierra del alimentador, con 
suficientes terminales de salida para los circuitos derivados. 
 

h. La instalación del tablero debe tener en cuenta el código de colores e 
identificar cada uno de los circuitos.[5] 
 
 

4.1.4 Celdas de media tensión. Las celdas de media tensión, también 
denominadas cuadros, paneles, consolas o armarios, deben cumplir los requisitos 
de una norma técnica internacional, tales como IEC 62271-1, IEC 62271-200, de 
reconocimiento internacional como la UL 347, ANSI-IEE C37 o NTC que le aplique 
y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de producto.[5] 

 

4.1.5 Rotulado e instructivos de tableros. Un tablero de baja tensión o celda de 
media tensión debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, por lo 
menos la siguiente información: 

• Tensión(es) nominal(es) de operación. 
• Corriente nominal de operación. 
• Numero de fases. 
• Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 
• Razón social o marca registrada del fabricante, comercializador o 

importador. 
• El símbolo de riesgo eléctrico. 
• Cuadro para identificar circuitos.[5] 

 

 

4.1.6 Información adicional. El fabricante de tableros y celdas debe poner a 
disposición del usuario, mínimo la siguiente información: 

• Grado de protección o tipo de encerramiento. 
• Diagrama unifilar del tablero. 
• El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial 

(corrosivo, intemperie o áreas explosivas). 
• Rotulado para la identificación de los circuitos individuales. 
• Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 
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bobina (colocada en la parte central del núcleo), para atraer con mayor 
eficiencia la armadura.  
 
Se construye con una serie de láminas ferromagnéticas muy delgadas, 
aisladas entre sí (pero que forman un solo bloque fuertemente unido), 
generalmente de hierro silicoso, con la finalidad de reducir al máximo las 
corrientes parásitas o de Foucault (corrientes eléctricas que circulan por el 
núcleo al estar sometidas a una variación del flujo magnético, originando 
pérdidas de energía por efecto joule) 

 
Armadura: Elemento similar al núcleo, en cuanto a su construcción, pero que a 
diferencia de éste es una parte móvil, cuya finalidad es cerrar el circuito 
magnético cuando se energice la bobina, ya que en estado de reposo debe 
estar separada del núcleo. Se suele aprovechar esta propiedad de movimiento 
para colocar sobre ella una serie de contactos (parte móvil del contacto) que se 
cerrarán o abrirán siempre que la armadura se ponga en movimiento. 
La  armadura debe estar cubierta por un material aislante, para evitar que los 
diferentes contactos que se coloquen queden eléctricamente unidos. 

 

 
Figura 14. Núcleo y Armadura [7] 

 
Contacto: Elemento cuyo objeto es cerrar o abrir una serie de circuitos. Está 
compuesto por dos partes fijas (ubicadas en la carcasa) y una parte móvil 
(sujeta a la armadura). [7] 
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Figura 15. Contacto [7] 

 
En un contactor encontramos dos tipos de contactos: principales y auxiliares. 
 
Principales.  Son los contactos que realizan el cierre o apertura del circuito 
principal, a través del cual se transporta la corriente al circuito de utilización 
(carga).  Por la función que realizan estos contactos son normalmente abiertos. 

 
Auxiliares. Son aquellos contactos que gobiernan el contactor (específicamente la 
bobina) y  su señalización. Pueden ser normalmente abiertos o cerrados y como 
están hechos para dar paso únicamente a pequeñas corrientes (alimentación de la 
bobina y elementos de señalización), suelen ser más pequeños que los contactos 
principales. 
 
El número de contactos auxiliares por contactor varía de acuerdo a las 
necesidades de las diferentes maniobras.  
 
 

• Funcionamiento del contactor. Cuando a través de la bobina del contactor 
circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético intenso que 
hace que el núcleo atraiga a la armadura (parte móvil), de manera que al 
realizarse este movimiento, se cierran simultáneamente todos los contactos 
abiertos (tanto principales como auxiliares) y se abren los contactos 
cerrados; Para volver los contactos a su estado de reposo basta con 
desenergizar la bobina. 

 
• Selección de los contactores.  Al elegir un contactor deben tenerse en 

cuenta los siguientes factores: 
 
− Tensión y potencia nominales de la carga. 
− Clase de arranque del motor. 
− Número aproximado de accionamientos (conexiones por hora) 
− Condiciones de trabajo: ligera, normal, dura, extrema, etc.  
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− Tensión y frecuencia reales de alimentación de la bobina. 
− Si es para el circuito de potencia o únicamente para el circuito de 

mando, o para ambos 
− Tensión de aislamiento del contactor. 

 
 

 
Figura 16. Contactor Weg CWM-9[10] 

 
 
 
4.2.2 Elementos de Protección. Son dispositivos cuya finalidad principal es 
proteger el motor (o carga en general) y el circuito mismo, contra posibles daños 
producidos especialmente por el paso de intensidades muy altas de corriente. 
 
Algunas de las irregularidades que se pueden producir en las condiciones de 
servicio de una máquina o motor son: 
 

• Sobrecarga, por parte de la máquina accionada por el motor. 
• Disminución de la tensión de red, que puede dar lugar a sobrecargas. 
• Gran inercia de las partes móviles, que hacen funcionar el motor 

sobrecargado en el período de arranque. 
• Excesivas puestas en marcha por unidad de tiempo. 
• Falta de una fase, haciendo que el motor funcione sólo con dos fases. 
• Calentamiento de la máquina originado por una temperatura ambiente 

elevada. 
 
En estos u otros casos similares, los elementos de protección desconectaran el 
circuito de mando, desconectándose lógicamente el circuito de alimentación de la 
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máquina o motor, evitando de esta manera que se dañen o disminuyan su 
durabilidad. 
 
Es importante resaltar que el contactor no es por sí solo un elemento de 
protección del circuito, sino un dispositivo de maniobra de dicho circuito.  Para que 
un contactor cumpla funciones de protección es necesario que se le adicione otro 
dispositivo denominado relé de protección.  Estos se fabrican en una extensa 
gama, tanto por la diversidad  de tipos, como procedimientos para proteger. [8] 
 
 
4.2.3. Relé. Son dispositivos cuya función principal en el circuito de control es la 
de activar o desactivar otros aparatos que modifiquen las condiciones del sistema; 
generalmente actúan sobre los contactores.  
 
En la figura 17 se observa un relé que posee una bobina devanada en torno a un 
núcleo cuyo material magnético es hierro dulce. Cuando pasa corriente por la 
bobina, el núcleo se magnetiza y atrae a la armadura. Esta última mueve los 
contactos eléctricos (abriéndolos o cerrándolos). Los contactos se ubican en un 
tablero aislado.  Cuando no pasa corriente por la bobina, un resorte hace regresar 
la armadura a la posición desactivada como se observa en la figura 17. 
 
Podemos observar que cuando el relé no está activado, hay un contacto eléctrico 
entre las terminales AC y no entre AB. 

 

 
Figura 17.  Relé desactivado [7] 
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Cuando se hace circular una corriente por la bobina y se magnetiza al núcleo, el 
relé se activa y se cierra el interruptor, tal como se muestra en la figura 18.  El 
núcleo magnetizado,  atrae la armadura; desplazando los contactos y permitiendo 
el contacto eléctrico entre los terminales AB.  En este momento no hay contacto 
entre los terminales AC. 

 

 
Figura 18. Relé Activado [7] 

 
Los terminales  AC se encuentran normalmente cerrados, porque en la posición 
normal (desactivado) del relé, hacen contacto.  Los terminales AB son 
normalmente abiertos, por que cuando el relé está en la posición desactivado, no 
hay contacto entre ellos. [8] 
 

 
Figura 19. Relé Electromagnético Vcp TRP 6822[10] 

 
La principal ventaja de los relés electromagnéticos radica en la separación 
eléctrica que existe entre la corriente de accionamiento, la corriente que circula por 
la bobina del electroimán y los circuitos conectados a los contactos, lo que permite 
trabajar con altos voltajes y potencias, utilizando pequeñas tensiones de control. 
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Además, por medio de un relé, es posible controlar un dispositivo a distancia 
utilizando señales de control pequeñas. 
 
Relé Térmico: Son elementos de protección contra sobrecargas (debe usarse uno 
por fase); su principio de funcionamiento se basa en la deformación de ciertos 
materiales (bimetales) por el efecto del calor. De manera que se accionan a una 
temperatura determinada, haciendo que sus contactos auxiliares desenergicen 
todo el sistema. 
 
El calor necesario para curvar la lámina bimetálica es producido por unas 
resistencias, arrolladas alrededor del bimetal que se encuentra cubierto por una 
capa de asbesto,  a través de las cuales circula la corriente que va de la red al 
motor.      
 

 
Figura 20. Relé Térmico [7] 

 
Una vez que un relé térmico ha actuado, debe rearmarse, empleando uno de 
estos dos sistemas. 

 
− Rearme Manual: Este sistema se debe utilizar siempre que se 

tengan circuitos con presostatos (interruptor de presión), termostatos 
(interruptor térmico), interruptores de posición o elementos similares; 
para evitar que el circuito se reconecte en forma automática al bajar 
la temperatura en el bimetal. 

 
− Rearme Automático: Se emplean exclusivamente cuando se utilizan 

pulsadores para la maniobra del equipo, de manera que la 
reconexión del contactor no se produzca después del enfriamiento 
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del bimetal, sino únicamente cuando se vuelva a accionar el 
pulsador. [8] 

 

 
Figura 21. Relé Térmico Weg RW 27D. [10] 

 
 
4.2.4 Guardamotor. Los  guardamotores son elementos de protección térmica 
para los motores que se componen de tres placas bimetálicas (una por fase); 
sobre las cuales van arrolladas una serie de espiras de hilo de aleación especial 
(calefactor)  por las cuales circula la corriente absorbida por el motor. Disponen de 
tres conexiones para entrada de corriente (provenientes del contactor), tres 
conexiones para salida de la corriente (al motor) y de dos contactos de maniobra.  
 
Su principio de funcionamiento es sencillo; cuanto mayor sea la corriente que 
circula, más se doblan los bimetales por efecto del calor hasta que cambian de 
estado los contactos de maniobra que contiene.  
 
Generalmente se utiliza uno normalmente abierto para señalización de disparo del 
relé térmico (guardamotor) y uno normalmente cerrado para cortar corriente a la 
maniobra del automatismo, de esta forma se consigue que el motor se detenga 
antes de averiarse.  
 
En el mercado existen solo guardamotores trifásicos, para conectar un motor 
monofásico a un guardamotor existen dos formas de conexión. Una es hacer 
pasar la fase por los tres contactos de forma que la salida de la primera fase la 
conectamos a la entrada de la segunda, la salida de la segunda la conectamos a 
la entrada de la tercera y la salida de la tercera junto con el neutro se conexiona al 
motor. La otra forma de conexión es la fase a la entrada del primer contacto, la 
salida del primer contacto a la entrada del segundo, la salida del segundo al motor 
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y en el tercer contacto conectamos el neutro a la entrada y la salida iría al motor. 
[8] 
 

 
Figura 22. Guardamotor MPW-25. [10] 

 
 
4.2.5 Elementos de señalización. Son todos aquellos dispositivos cuya función 
es llamar la atención sobre el correcto funcionamiento o paros  anormales de las 
máquinas, aumentando así la seguridad del personal y facilitando el control y 
mantenimiento de los equipos. 
 
De acuerdo al tipo de señal que se utilice, se distinguen las siguientes clases: 
 

• Acústicas: Son señales perceptibles por el oído.  Entre las más usadas 
figuran los timbres, zumbadores o chicharras, sirenas, etc. 
 

• Ópticas: Son señales perceptibles por la vista. Existen dos clases: 
 

Visuales: Si se emplean ciertos símbolos indicativos de la operación que se 
está realizando. 

 
Luminosos: Únicamente se emplean lámparas o pilotos, de colores 
diferentes. 

 
De acuerdo a la complejidad y riesgo en el manejo de los equipos, pueden 
emplearse simultáneamente señalizaciones visuales y luminosas, e incluso en 
casos especiales señalizaciones ópticas y acústicas simultáneamente. [7] 
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4.2.6. Paradas de emergencia. Son dispositivos de activación y desactivación 
mecánica; cuya función es interrumpir el suministro energía (corriente eléctrica, 
aire a presión, etc.) y detenerlos equipos lo más rápidamente posible. 
Dependiendo del modo de activación, existen dos clases de paradas de 
emergencia. 
 

• De contacto Momentáneo: Se efectúa cuando se le aplica una presión o 
empuje exterior y vuelve a su posición nominal por la acción de un muelle 
recuperador al alejarse la presión exterior. 

 
• De contacto Sostenido: Diseñado de tal forma que al oprimir establezca 

los contactos y para volver a su posición inicial se hace necesario pulsar de 
nuevo. 

 
Los dispositivos de parada de emergencia deben instalarse en todos los equipos 
en los cuales existan peligros eléctricos, mecánicos y/o explosivos durante las 
condiciones normales de operación.  
 
 
4.2.7. Transformador de intensidad o de corriente. Los transformadores de 
corriente se utilizan para tomar muestras de corriente de la línea y reducirla a un 
nivel seguro y medible, para las gamas normalizadas de instrumentos, aparatos de 
medida y otros dispositivos de medida y control. Además ciertos tipos de 
transformadores de corriente permiten proteger a los instrumentos frente a 
cortocircuitos. 

 
Figura 23. Transformador de corriente [15] 

 
El transformador de intensidad trabaja casi en corto circuito pues solamente está 
cerrado por su impedancia exterior.   De ahí que los amperios vuelta primarios y 
secundarios sean aproximadamente iguales entre sí, presentan una diferencia de 
fase de unos 180º y casi se neutralizan mutuamente.  Subsisten solo unos pocos 
amperios vueltos resultantes, de manera que la inducción en el hierro es pequeña. 
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Aproximadamente, las espiras son  inversamente proporcionales a las 
intensidades de las corrientes. 

Si un transformador de intensidad en servicio quiere suprimirse la impedancia 
exterior, no debe dejarse abierto el circuito secundario, si no que ha de ponerse en 
corto circuito, ya que si se interrumpe el circuito secundario, desaparecerán los 
amperios vueltas del secundario que obran oponiéndose  a los primarios (ver 
figura 24), con lo que actuando solo estos últimos, el hierro se saturaría 
fuertemente con una inducción de 10.000 a 20.000 Gauss y se calentaría 
excesivamente.  En el arrollamiento secundario podrían originarse tensiones altas 
y peligrosas causando que el arrollamiento primario actué sobre el circuito primario 
como un carrete de autoinducción (produciendo un arco eléctrico que podría 
causar quemaduras graves al personal de mantenimiento). 

En la figura 24 se muestra el diagrama vectorial de un transformador de corriente; 
en el cuál, Id es la corriente magnetizante requerida para producir un flujo Ø en el 
núcleo; Ip es la corriente que circula por el primario, e Is es la corriente que miden 
los instrumentos indicadores conectados en serie en el secundario.  Estas 
corrientes se relacionan por medio de la ecuación 1. 

ݏܫ ൌ ᇱݏܫ ݊ܲ
݊ܵ

   ሺ1ሻ 

 

 
Figura 24. Diagrama Vectorial [7] 
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5. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

 

 

El tablero fue diseñado para controlar principalmente, el funcionamiento de tres 
surtidores y dos dispensadores, los cuales utilizan motores monofásicos con 
voltaje nominal de 208Vac.  

 

 

5.1. DIAGRAMA UNIFILAR 

 

El Diagrama unifilar es la representación gráfica de una instalación eléctrica. En él 
se indican todos los componentes activos y pasivos de la instalación. 

Este diagrama se construyó con base en las normas para cálculo y diseño de 
sistemas de distribución de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. aprobada 
en Mayo 18 de 2005, la cual a su hace referencia a los lineamientos planteados 
por: 

• Ministerio de minas y energía. 
− Resolución numero 18 0398 de 7 de abril de 2004 por la cual se 

expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
 

• Comisión de regulación de energía y gas (CREG). 
− Resolución Nº 043 de 2003.  
− Reglamento de distribución de energía eléctrica “Resolución CREG 

070 de 1998”.  
− Resolución Nº 108 de 1997.  

• Instituto colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC). 
− NTC 2050 “Código eléctrico colombiano”. 1998-11-25.  
− NTC 900 “Reglas generales y especificaciones para el alumbrado 

público”.1998-7-22.  
− NTC 2958 “Cajas para instalación de medidores de energía 

eléctrica”.  
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− NTC 3444 “Armarios para instalación de medidores de energía 
eléctrica”. 

− NTC 1340 “Tensiones nominales en sistemas de energía eléctrica a 
60 Hz en redes de servicio público”.2004-8-25.  

− NTC 5019 “Selección de transformadores de medida”.2001-12-19.  
− NTC 818 “Transformadores monofásicos Autorrefrigerados y 

sumergidos en líquido. Corriente sin carga, pérdidas y tensión de 
cortocircuito”.1995-11-29.  

− NTC 819 “Transformadores trifásicos Autorrefrigerados y sumergidos 
en líquido. Corriente sin carga, pérdidas y tensión de 
cortocircuito”.1995-11-29.  

− NTC 3275 “Especificaciones para aisladores fabricados de 
materiales poliméricos (Aisladores tipo suspensión)”.1991-11-20.  

− NTC 1329 “Prefabricados en concreto. Postes de concreto armado 
para líneas de energía y telecomunicaciones”.  

− NTC 2754 “Símbolos gráficos para diagramas. Planos y diagramas 
instalación para arquitectura y topografía”.2002-9-18. 

El diagrama unifilar del tablero de control para una EDS diseñado en este 
proyecto, se muestra en la figura 26, en el cual se observa inicialmente el 
interruptor termomagnético general o totalizador que tiene asociada una bobina de 
disparo por emisión de corriente (ver Anexo A), la cual permite desenergizar el 
interruptor general en caso de una emergencia desde varios sitios de la 
instalación, mediante pulsadores de contacto momentáneo (paradas de 
emergencia). Además, conectados a las líneas observamos los transformadores 
de intensidad que nos permiten medir indirectamente la corriente total de la 
instalación. En esta figura, se muestra también el circuito de luces pilotos con sus 
interruptores automáticos, que  permiten la señalización de las fases. Esta sección 
del diagrama se observa más claramente en la figura 27. 

Cada una de las fases, se hacen pasar por la parte interna del toroide de los 
transformadores de corriente y se conectan directamente al barraje de potencia. Al 
cuál se conectan también los interruptores termomagnéticos que protegen los 
reguladores 1 y 2 (figura 34), las bombas sumergibles 1-2 (figura 35) y los 
guardamotores para los surtidores 1-2-3 (figura 36). 

Las salidas de los reguladores 1 y 2 se conectan al barraje monofásico regulado, 
del cual se derivan las fases, que van a permitir  proteger  los surtidores 1, 2 y 3 y 
los dispensadores 1 y 2 (figura 37), ya que estos equipos tienen componentes 
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electrónicos y por medio de este voltaje regulado garantizamos la vida útil de estos 
equipos. 

A su vez, del mismo barraje regulado salen los circuitos de control para los 
contactores km1 y km2 que energizaran las bombas sumergibles.  Dentro de este 
circuito de control se encuentran las luces pilotos (color verde que indican motor 
encendido y color rojo indican motor detenido por sobre carga), el funcionamiento 
de estos elementos se explicó previamente (figura 38).  

 

 

Figura 25. Convenciones [10] 
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Figura 26. Diagrama Unifilar [10] 
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5.2 Alimentación circuito de potencia, señalización y parada de emergencia 
por emisión de corriente. 

 

Figura 27. Circuito de alimentación, señalización y parada de emergencia [10] 

 

En esta sección del tablero, se encuentra en primer lugar un totalizador general de 
3x40A (ver Anexo A) o interruptor termo magnético regulable, seleccionado 
teniendo en cuenta la corriente de plena carga del tablero de islas más el 115%  

Iprotección =  1,15 * I.plena carga (2) 

 

Asociado a este totalizador se encuentra una bobina de disparo por emisión de 
corriente a 110V; Tres transformadores de corriente de relación 100/5A que son 
los encargados de medir la corriente de cada una de la fases y conectado a un 
voltiamperimetro digital 500V-200/5A SPK SE-96. 

Las salidas de los transformadores de corriente se conectan a las llaves 
selectores; las cuales se conectan a su vez  a los medidores de voltaje y corriente. 
En las figuras 28 y  29 se muestra la conexión que se realiza  al amperímetro; 
donde 3, 5 y 9 corresponden a las salidas de los transformadores de corriente.  
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Figura 28. Conexión de los elementos de medición  de corriente 1. [17] 

 
Figura 29. Conexión de los elementos de medición de corriente 2. [17] 

 
Para entender mejor las conexiones realizadas a la llave selectora y su 
funcionamiento, en la figura YYY se muestra claramente su funcionamiento; de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
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Figura 30.  Funcionamiento de la llave selectora para la medición de corriente. [17] 

 

De manera similar, en las figuras 31, 32 y 33 se muestran las conexiones de las 
tres fases al voltímetro y los diagramas de funcionamiento de la llave selectora 
conectada a este. En la figura 31, los terminales  3, 5, 9  corresponden a las fases 
y el terminal 11 al neutro. 

 

 

Figura 31. Conexión de los elementos de medición  de voltaje 1. [17]  

 



38 
 

 

Figura 32. Conexión de los elementos de medición  de voltaje 2. [17] 

 

 

Figura 33.  Funcionamiento de la llave selectora para la medición de voltaje. [17] 
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5.3 CONTROL DE REGULADORES. 

 

Figura 34.  Circuito de control de reguladores [10] 

El circuito de control conectado a los reguladores de voltaje que se encargan de 
energizar o alimentar el barraje monofásico (barraje regulado)  que energiza la 
parte de control del tablero de la EDS.  El control se encuentra asociado a los 
relevos R1 y R2 que se observan en la figura 27.  Estos relevos están asociados a 
un selector tipo muletilla de tres posiciones que será el encargado de energizar 
uno de los dos relevos ya que se necesita uno para energizar el barraje regulado, 
el segundo regulador es de reserva en caso de fallar el regulador seleccionado.   

Al girar el selector (switch muletilla) este energizará la bobina (pines 2 y 7) del 
relevo seleccionado al energizarse esta bobina los contactos normalmente 
abiertos en este caso los pines 6-8 y 3-1, se cerraran energizando el barraje. (Ver 
anexo E). 
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5.4 CIRCUITO DE POTENCIA DE BOMBAS SUMERGIBLES. 

 

 

Figura 35. Circuito de potencia de bombas sumergibles [10] 

 

En la figura 35 se observa el circuito encargado de controlar las bombas 
sumergibles que suministran el combustible a los dispensadores,  las bombas se 
accionan por medio de los contactores KM1 para el dispensador 1 y el contactor 
KM2 (ver Anexo B) para el dispensador 2.  Es importante mencionar que los 
dispensadores necesitan de estas bombas para despachar el combustible pues no 
cuentan ni con una unidad de bombeo, ni con motor eléctrico; por lo que son más 
económicos que el surtidor. 
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5.5 CIRCUITO DE POTENCIA DE SURTIDORES. 

 

 
 

Figura 36. Circuito de potencia de surtidores de combustible [10] 
 

En esta sección se observa el circuito asociado a los surtidores, los cuales se 
encuentran protegidos de sobre corrientes por un guardamotor (ver Anexo D); 
cada uno de estos equipos posee su propio motor eléctrico, por lo que no 
necesitan de relevos ni contactores para despachar el combustible, ya que al 
accionar la pistola surtidora, se energiza y empieza a succionar el combustible 
directamente del tanque de almacenamiento. Por esta razón cada surtidor solo 
maneja un tipo de producto, ya que si se quisiera manejar dos tipos diferentes de 
producto este debería tener un motor adicional para tal fin. 
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5.6.  ALIMENTACIÓN DE DISPENSADORES Y SURTIDORES. 

 

 
 

Figura 37. Circuito de Alimentación de dispensadores y surtidores [10] 
 
 

Los dispensadores y surtidores se energizan con una fase y un neutro regulado 
para garantizar la calidad en el servicio de estos equipos y mantener unos valores 
fijos de tensión con el fin de proteger y así evitar daños en los componentes 
electrónicos de estos equipos (figura 37). 
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5.7 CIRCUITO DE CONTROL DE LOS DISPENSADORES. 

 

 
Figura 38. Circuito de Control de Dispensadores [10] 

 
En esta sección, se observa el barraje regulado que energiza los dispensadores, 
los cuales debe ser alimentados con una fase y neutro regulado que es 
energizado por un regulador de voltaje, estos dispensadores están controlados por 
los contactores KM1 y KM2 (ver anexo B), los cuales se encuentran protegidos en 
caso de una sobre carga de corriente por los relés térmicos F1 y F2 (ver Anexo C) 
asociados a estos contactores, el funcionamiento de cada dispensador depende 
directamente de los relevos que son los que le envían la señal a los contactores 
de cada bomba sumergible, para este caso los relevos R4 y R6  están asociados 
al dispensador 1 y los relevos R3 y R5 al dispensador 2, el funcionamiento va a 
depender del tipo de producto que manejan, para este caso se trabajan dos tipos 
de combustibles corriente (cable azul) y ACPM (cable rojo), dependiendo del tipo 
de producto basta con apretar la válvula de la pistola dispensadora, al accionarse 
la bomba sumergible, todas las mangueras que contengan el producto quedan 
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activadas al mismo tiempo y accionando la válvula se inicia el despacho del 
producto en el dispensador elegido. 

A continuación, en la figura 39 se muestra la estructura interna del relevo; en la 
cual, los contactos 1-3 y 6-8 corresponden a los normalmente abiertos y los pares 
1-4 y 5-8 corresponden a los contactos normalmente cerrados. 

 

Figura 39. Estructura interna del relevo. [10]  

 

 

5.8 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL. 

Una vez revisado y aprobado el diagrama unifilar, se procede al montaje del 
tablero de acuerdo a dicho diagrama; en este caso, se implementó el tablero 
correspondiente al diagrama unifilar mostrado en  la figura 26. 

Al elegir los elementos a utilizar en la implementación del tablero de control, hay 
que tener en cuenta las cargas y demás elementos que serán conectados a este;  
en este caso vamos a controlar los motores de los surtidores y las bombas 
sumergibles que despacharan el combustible a los dispensadores, además se 
tendrán en cuenta los reguladores que serán instalados para alimentar el barraje 
regulado. 

 En las figuras 40 y 41 se muestra el tablero resultante; en la figura 40 la vista 
frontal del gabinete de control, en el cual se observan las luces piloto para las 
bombas sumergibles 1 y 2, para los motores de los surtidores 1, 2 y 3 y para cada 
una de las fases; además, se observan las llaves selectoras y los medidores de 
voltaje y corriente. Por otra parte, en la figura 41 se observa la parte interna del 
gabinete, donde se observan los demás elementos del tablero de control. 
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Las bombas sumergibles tienen una potencia de 1.5 Hp cada una y los motores de 
los surtidores son motores de 0.75 Hp cada uno, los reguladores tienen una 
potencia 1.2KVA. Teniendo en cuenta estas cargas procedemos a realizar el 
cuadro de distribución de cargas (ver tabla 5). 

 

 
 

Figura 40. Tablero de control para Estación de Servicio. Vista frontal. [10] 
 

Para realizar el cuadro de cargas debemos en primer lugar llevar todas las 
medidas de potencia a una misma unidad, en este caso vamos a pasar de Hp a 
watts; sabiendo que 1Hp = 746 W. 
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Figura 41. Tablero de control para estación de servicio. Vista interna. [10] 

 

Es importante al trabajar con motores tener en cuenta el factor de potencia y el 
rendimiento a la hora de hacer los cálculos. Para los motores se asume  un factor 
de potencia de 0.8 y un rendimiento de 0.85 respectivamente, que será tenido en 
cuenta a la hora de obtener la carga en voltiamperios VA y usaremos la ecuación 
4. En el caso de los reguladores tendremos un factor de potencia de 0.9 y 
usaremos la ecuación 3. 
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Las ecuaciones a tener en cuenta son las siguientes 

ܣܸ ݊݁ ܽ݅ܿ݊݁ݐ݋ܲ ൌ  ௐ
ி௣

 (3) 

 
w= Potencia en watts 
Fp= Factor de Potencia 
n= Rendimiento 
 

ܣܸ ݊݁ ܽ݅ܿ݊݁ݐ݋ܲ ൌ  ௐ
ி௣כ௡

 (4) 

 

Conociendo los voltiamperios podemos hallar la corriente con la  ecuación 5. 

ܫ ൌ
ܣܸ
ܸ  ሺ5ሻ 

Estos valores de intensidad y la tabla de capacidad de corriente (tabla 1) de los 
conductores, nos permiten seleccionar adecuadamente el conductor.  

 

Es importante conocer las constantes generalizadas (KG) para conductores de 
cobre aislado (tabla 2).  Ya que con estos valores se obtendrá la constante de 
regulación K dividiendo el valor correspondiente de la constante generalizada KG 
por el voltaje de línea al cuadrado. 

 

ܭ ൌ
KG

ଶܮܮܸ  ሺ6ሻ 

 

En la tabla 8 se muestra la tabla que relaciona los valores de KG, respecto al 
calibre del cable utilizado, para un factor de potencia de 0.8. La utilización de estos 
valores se estudiará cuando se estudie la realización del cuadro de regulaciones 
de tensión (tabla 7). 
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Tabla 1. Capacidades de corriente permisibles para conductores aislados [9] 
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Tabla 2. Constantes generalizadas para conductores de cobre aislado [9] 

 

Es importante aclarar que los valores de la constante de regulación (K), obtenidos 
por medio de la ecuación 6, están dados para sistemas tetrafilares (3F+N) 
balanceados en baja tensión y balanceados en media tensión.  Para otro tipo de  
conexiones se deben multiplicar por el valor obtenido por los factores indicados en 
la tabla 3. 
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Tabla 3. Factores de corrección para otras conexiones. [9] 

 

El siguiente paso, es realizar el cálculo de regulación de tensión por el método de 
momento eléctrico calculado tramo a tramo. 

 

 

Figura 42. Momento Eléctrico. 

ܯ ൌ ܽݒܭ כ  ሺ7ሻ ݐ݉

 

En el cuadro de cargas de la tabla 4, se observan los equipos que serán 
instalados y se indica la carga que cada equipo tiene respectivamente. 

Como se tiene un sistema trifásico, las cargas trifásicas, bifásicas y monofásicas  
se distribuyen entre las fases con el fin de obtener un sistema equilibrado 
procurando que el desbalance entre las fases no sea mayor del 10%. 

Las diferentes cargas se distribuyen con el fin de balancear el sistema y que las 
tres fases queden con cargas similares.  Para hallar la potencia en voltiamperios, 
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se aplica, en el caso de los reguladores la ecuación 2 y para hallar la potencia de 
los motores la ecuación 3 y tomando un rendimiento de 0.85. 

Para realizar los cálculos de corriente que se muestran en el cuadro de cargas 
(tabla 5), se deben tener en cuenta las siguientes formulas de conversión. 

 

 

Tabla 4.  Formulas de conversión [16] 

 

En la tabla 5 se muestra en cuadro de cargas para el tablero de control diseñado, 
en el cual, se especifican el tipo de carga, los voltajes, las corrientes, el factor de 
potencia, la distribución de las fases, y demás valores de interés de los elementos 
existentes en el tablero; en base a estos valores, se podrá estimar el calibre de los 
conductores y las protecciones a utilizar. 
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Tabla 5.  Cuadro de Cargas. [10]
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Con el cuadro de cargas (tabla 5), procedemos a realizar el cuadro de regulación 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• Longitud del cable entre equipos. 
• Momento eléctrico. 
• Constante de Regulación (K). 

Los cálculos necesarios para el cuadro de regulación de tensión  se realizaron 
utilizando el método de momento eléctrico calculado tramo a tramo; utilizando 
como valores de regulación máxima aceptada, los sugeridos por la Electrificadora 
de Santander S.A. E.S.P en su manual de normas para calculo y diseño de 
sistemas de distribución (numeral 2.1.4 de dicho manual); dichos valores, se 
muestran en la tabla 6. [9] 

 

Tabla 6. Porcentaje de regulación de tensión [9] 

Es importante tener en cuenta que la caída de tensión del alimentador no debe ser 
superior al 3% trabajando a plena carga, de acuerdo a los parámetros que estipula 
la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 

Al tener motores como principal carga del tablero, debemos tener en cuenta que  
“la caída de tensión del alimentador del motor no debe ser superior al 3% 
trabajando a plena carga” [9]. 

En donde la caída de tensión en porcentaje, basado por el método del momento 
eléctrico  esta dado por la siguiente expresión: 

ܦܸ ൌ ܭ כ  ሺ8ሻ ܯ

En la tabla 7 se muestra el cuadro de regulación de tensión resultante para el 
tablero de control diseñado. La columna referente a la potencia en KVA, proviene 
del cuadro de cargas (tabla 4). Los valores de longitud utilizados en los diferentes 
tramos, son valores dados por la empresa que realizo el estudio en la EDS en la 
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que se instalaría el tablero, por lo que su obtención no forma parte del presente 
informe. Además, en el anexo F se muestra el cuadro de cargas total de los 
diferentes tableros que conforman la EDS en el que se utilizaría el tablero. 

 

En la figura 43 se muestra un pequeño diagrama de la distribución de los 
diferentes tableros que conforman una EDS. Los cuales permiten identificar los 
diferentes tramos que se especifican en el cuadro de regulación de tensión (tabla 
6). 

 

 

Figura 43. Distribución de la EDS. [10] 

 

 

Los cálculos tipo utilizados para la construcción del cuadro de cargas y el cuadro 
de regulación de tensión se muestran en el anexo G. 
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Tabla 7. Cuadro de Regulación. [10] 
 
 

 
Tabla 7. Constante Generalizada [10]
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5.9 PRUEBAS REALIZADAS. 

Una vez terminada la construcción del tablero de control,  se procedió a realizar 
las  pruebas de funcionamiento necesarias; a fin de asegurar la continuidad, 
aislamiento y correcto funcionamiento de los equipos.  Para esto, se realizaron las 
pruebas explicadas a continuación. 

a) Prueba de continuidad. Para esta prueba de utilizó un multímetro Fluke 83 y 
se comprobó la continuidad o ausencia de esta, en cada uno de los puntos 
del tablero, según el caso; esta prueba se realizó tanto con los equipos 
desenergizados, como con los equipos accionados manualmente. El 
procedimiento se repitió uno por uno en los circuitos de potencia y de 
control. 

 
Figura 44. Multímetro Fluke 83 [10] 

 

b) Prueba de aislamiento. Se procedió a verificar el aislamiento en los 
conductores con un megger o medidor de aislamiento Fluke 1583 (figura 
44); aplicando un voltaje de 500Vcc  a cada una de las fases con respecto a 
tierra y entre fases, el megger trabaja en base a la ley de ohm; de manera 
que,  al aplicarse una tensión de corriente continua se obtiene una 
corriente. Por lo tanto, la resistencia será medida en Voltios/Amperios, así, 
al tener corrientes de fuga del orden de los microamperios, la medida 
registrada en el megger será del orden de los megaohmios.  
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Para el tablero de control implementado el resultado fue de 550MΩ como 
se observa en la figura 46. 
 

 

Figura 45. Medidor de Aislamiento Fluke 1587 [10]  
 
 

Es importante tener en cuenta que, para realizar la prueba se debe tener el 
tablero sin energía, estando así se procede como sigue: 
 

• Se aplica tensión entre dos fases, se lee y se registra la medida, se 
repite para cada par de fases. 
 

• Se aplica tensión entre cada fase y neutro, se lee y se registra la 
medida. 
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Figura 46. Medida de aislamiento de los conductores [10] 

 
 

c) Prueba con el tablero energizado. A fin de comprobar el funcionamiento de 
los accionamientos y los equipos presentes en el tablero, se procedió a 
conectar una línea trifásica tetrafilar (3F+N) a 220VCA, a la entrada del 
interruptor termomagnético general (totalizador), a fin de energizar y poder 
revisar los niveles de voltaje en el barraje principal y en barraje regulado. A 
continuación, y siguiendo el orden indicado en el diagrama unifilar 
(izquierda a derecha) se fueron energizando cada uno de los circuitos y 
mediante la simulación de los interruptores de la manguera de los 
dispensadores y los surtidores, también, se energizó un motor monofásico 
de 0.5HP con el fin de simular los motores de los diferentes equipos con los 
cual se observó que los circuitos responden de acuerdo a lo diseñado. 
 
Al comprobar el funcionamiento del tablero, se obtuvieron los siguientes 
valores: 
 

• Fases A  y B: 206V 
• Fases B y C: 208V 
• Fases A y C: 205V 
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Figura 47. Motor Monofásico 0.5Hp 427-IDB-35 [10] 

 
 

 
Figura 48. Voltajes de Fase y corriente [10] 

 
Se considera que con estas tres pruebas es suficiente para comprobar el 
funcionamiento del tablero de control de islas.  

 

Gracias a que el tablero fue marcado de acuerdo a la numeración que se observa 
en el diagrama unifilar, se facilito la revisión y corrección de algunos errores en el 
cableado. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se diseñó e Implementó satisfactoriamente, un tablero de control aplicable a una 
estación de combustibles líquidos con tres surtidores y dos dispensadores; de 
acuerdo a los parámetros y disposiciones establecidos por el reglamento técnico 
de instalaciones eléctricas (RETIE) y las normas ESSA epm. 

Dado que la industria petrolera está en crecimiento y evolución día a día, es 
indispensable para los nuevos ingenieros conocer los conceptos básicos 
relacionados a esta, sus componentes, funcionamiento y principales normativas 
asociadas; de manera que puedan ser elementos activos en el desarrollo de la 
industria petrolera.  

Al diseñar un diagrama unifilar, deben siempre incluirse los diferentes elementos, 
de protección; para garantizar la integridad de los operarios, instalaciones, equipos 
y componentes del tablero de control. Estas protecciones deben escogerse 
teniendo en cuenta las corrientes de plena carga, las cuales se multiplican por un 
factor equivalente al 115%  de la corriente de plena carga, y teniendo en cuenta 
que dicha protección debe ser  menor o igual que la capacidad de corriente del 
conductor seleccionado. 

Para diseñar un tablero de control, es de gran importancia tener en cuenta la 
carga que será conectada ya que si no se conocen exactamente las necesidades 
no podemos dar un buen servicio , por esto es importante obtener un estudio 
detallado permitiendo una fácil revisión, modificación y ejecución.  

La selección de los calibres de los conductores se realiza teniendo en cuenta la 
capacidad de corriente y la regulación de tensión. Adicionalmente, como factor de 
diseño se aplica un porcentaje del 125% de la corriente de plena carga para la 
selección de los calibres del tablero de este proyecto. 

Al escoger los conductores que se utilizaron en el tablero de distribución, es 
importante haber asegurado previamente el cumplimiento de la capacidad de 
corriente de los diferentes equipos, la caída de tensión que se pueda llegar a tener 
de acuerdo a la distancia final del equipo con respecto al tablero de control (debido 
a la resistencia eléctrica, el material, el calibre y la temperatura). 
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ANEXO A.  Totalizador LZM 
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Anexo B. Contactor CWM 

 
Los contactores de la línea CWM fueron desarrollados para atender a las severas 
aplicaciones industriales con total seguridad. 
 
Con capacidad de maniobrar cargas inductivas nominales hasta 800 A o 440kW @ 
380V/400V, WEG puede suministrar el contactor más adecuado para su 
aplicación. 
 
Contactores CWM permiten optimización total de espacio en el tablero, con 
solamente algunos tamaños compactos es posible maniobrar potencias de 4 hasta 
440kW @ 400/415V. Para reducir stock, los contactores CWM poseen accesorios 
comunes. Por ejemplo, los bloques de contactos auxiliares laterales son los 
mismos de 9 hasta 300A (AC-3) @ 440V. 
 
Desarrollados para tener elevada vida eléctrica y mecánica, pueden ser utilizados 
en las más severas aplicaciones industriales. Todos los contactores WEG son 
testeados y aprobados para aplicaciones de acuerdo con las coordinaciones Tipo 
1 y Tipo 2. 
 
Para tener una aceptación global, todos los componentes están de acuerdo a las 
normas UL508 (USA y Canadá), IEC60497 y CE. 
 
Todos los contactores WEG son fabricados con procesos y materiales de alta 
calidad. 
De esta manera, WEG ofrece soluciones para aplicaciones en baja tensión para 
tableros, fabricantes de equipo original, distribuidores y usuarios. 
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Vida Eléctrica  
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Dimensiones (mm) 
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Anexo C. Relé de sobrecarga RW 27. 

 

Los relés de sobrecarga RW son aparatos importantes en la gama de productos 
WEG-Controls. Como siempre en los productos WEG, un largo tiempo de vida 
operacional es una de las principales características en los relés de sobrecarga 
RW. Los relés de sobrecarga RW, clase 10, son desarrollados para perfecta 
utilización con los contactores y minicontactores. 
 
Efectivamente, los relés de sobrecarga RW pueden ser conectados directamente 
en los contactores y minicontactores WEG, asegurando operaciones eléctricas y 
mecánicas de un arrancador. Un adaptador está disponible para montaje en 
separado del contactor. 
 
Los relés de sobrecarga poseen bimetálicos fijos, que elimina la necesidad de 
sensores PTC para la protección térmica de los motores o cambio de relé cuando 
los motores son sustituidos por otros de mayor eficiencia. Todos los tamaños 
ofrecen protección completa a través de: 
 

• Compensación de temperatura ambiente 
• Protección sensible a falta de fase 

 
Ajuste del Dial FLC 
La corriente de actuación es definida a través de un dial ajustable, desarrollado 
para ser ajustado en la corriente nominal del motor. 
 
Compensación de temperatura 
Debido a la existencia de un cuarto bimetálico, en complemento a los tres ya 
existentes y que son calentados directamente por la corriente del motor, 
variaciones severas de temperatura entre -20°C e +60°C no son barreras para la 
protección confiable del motor mismo en condiciones más severas. 
 
Sensibilidad a Falta de Fase 
Los relés de sobrecarga WEG incluyen por estándar protección sensible a falta de 
fase. Esta característica asegura actuación rápida en caso de falta de fase, 
protegiendo el motor y evitando conciertos caros y servicios de mantenimiento 
preventivo. 
 
Botón Multifunción 
El botón RESET programable puede ser seleccionado para operar en Manual o 
Automático, con o sin posibilidad de testes aislados de actuación NC y alarma NA 
en los contactos auxiliares. El botón multifunción RESET/TEST puede ser 
seleccionado para cuatro posiciones distintas: H (solamente RESET manual), 
HAND (RESET/TEST manual), AUTO (RESET/TEST automáticos, A (solamente 
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RESET automático). En las posiciones HAND y AUTO, cuando el botón RESET es 
presionado, los dos contactos NA (97-98) y NF (95-96) cambian de estado. 
 

 
 
Características Técnicas. 
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Características de disparo 
 
Las características de disparo del RW muestran el tiempo de disparo con relación 
a la corriente. Muestra el valor medio del rango de ajuste en la temperatura 
ambiente de 20ºC empezando del estado frío. El tiempo de disparo de los relés en 
la temperatura operacional es reducida aproximadamente 25% del valor ajustado. 
En condiciones normales de operación, todas las tres fases del RW deben pasar 
corriente. 

 
 
 

Dimensiones (mm) 
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Anexo D. Guardamotor MPW 25 
 
Característica general de los guardamotores  MPW 
 
Con la más alta tecnología y diseño, la línea MPW ahorra espacio en el tablero y 
es adecuado para ser utilizado en aplicaciones de controle de motores. Las 
protecciones de cortocircuito y sobrecarga están combinadas en solamente un 
aparato. El guardamotor posee una manija rotativa con tres posiciones ON, Trip y 
OFF, que tiene la posibilidad de poner un candado en la posición OFF 
garantizando la seguridad en el mantenimiento. 
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Datos Técnicos 
 

 
 
 
Guardamotores MPW - Curvas Características 
 
La característica de disparo presenta el tiempo de disparo del guardamotor en 
relación a corriente nominal. 
 
Las curvas muestran valores medios de los rangos de tolerancias para 
temperatura ambiente de 20oC, iniciando del estado frio. El tiempo de disparo 
térmico cuando trabaja en la temperatura de operación es reducida para 
aproximadamente 25% de los valores presentados. Bajo condiciones normales de 
operación, todas las 3 fases de los interruptores deben estar conduciendo. 
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Dimensiones (mm) 
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Anexo E. Relevo VCP TRP 68 
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Anexo F. Cuadros de cargas de la EDS 
 

 
 
 

 



84 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



85 
 

 
Resumen de los cuadros de cargas 
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Anexo G. Cálculos tipo del cuadro de cargas y regulación 
 
Cuadro de cargas 
                                                                     

• Motores Surtidores: 3  (3/4 Hp)  Volt: 208V 
Fp:0,8   Efficiencia: 0.85 

• Bombas Sumergibles: 2 (1.5 Hp) Volt: 208V 
Fp:0,8   Efficiencia: 0.85 

• Reguladores de voltaje: 2 (1.2KVa).  Volt: 120V 
Fp:0,9   Efficiencia: 1,0 
 

 
Cálculo para el Motor del Surtidor1: 
 
Pasamos los Hp a Watt: 0.75x746= 559w 
Tenemos como factor de potencia: 0.8 
Eficiencia del motor: 0.85 
Voltaje: 208 

Pva ൌ
ݐݐܹܽ

݌ܨ כ ݂݂ܧ
ൌ  

ݓ559
0.8 כ 0.85

ൌ 822VA 

 

I ൌ
ܣܸ
݈݋ܸ

ൌ  
ܣܸ 822
208ܸ

ൌ 3.95A 
 
También podemos hallar la I si conocemos los Hp con la siguiente ecuación: 
 

I ൌ
ܲܪ כ 746

݈݋ܸ כ ݌ܨ כ ݂݂ܧ ൌ  
݌ܪ0.75 כ 746

208ܸ כ 0.8 כ 0.85 ൌ 3.95A 

 
Con estas ecuaciones podemos hallar las potencias y las corrientes de los demás 
equipos a controlar en el tablero de islas de la EDS 
 

− Surtidor 2 
   

Pva ൌ
ݐݐܹܽ

݌ܨ כ ݂݂ܧ ൌ 822VA 

I ൌ
ܣܸ
݈݋ܸ ൌ 3.95A 

− Surtidor 3 
   

Pva ൌ
ݐݐܹܽ

݌ܨ כ ݂݂ܧ ൌ 822VA 

I ൌ
ܣܸ
݈݋ܸ ൌ 3.95A 
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− Bomba Sumergible 1 

 
Pasamos los Hp a Watt: 1.5x746= 1119w 
Tenemos como factor de potencia: 0.8 
Eficiencia del motor: 0.85 
Voltaje: 208 
 
 

Pva ൌ
ݐݐܹܽ

݌ܨ כ ݂݂ܧ ൌ 1.645VA ൌ 1.6Kva 

I ൌ
ܣܸ
݈݋ܸ ൌ 7.9A 

 
− Bomba Sumergible 2 

Pva ൌ
ݐݐܹܽ

݌ܨ כ ݂݂ܧ
ൌ 1.645VA ൌ 1.6Kva 

I ൌ
ܣܸ
݈݋ܸ ൌ 7.9A 

 
 
 
Cálculos para la regulación. 
 
Para el cálculo de la regulación es importante tener en cuenta el momento 
eléctrico y la constante de regulación K. 
 
Momento eléctrico 

ܯ ൌ ܽݒܭ כ   ݐ݉

Constante de regulación 

ܭ ൌ
KG

ሺܸ݈݈ሻଶ 

 
En donde la regulación se halla de acuerdo a la siguiente ecuación 
 

ܦܸ ൌ ܭ כ   ܯ

 
Vamos a calcular la caída de tensión de la red al tablero general de la estación de 
servicio, la cual nos va a indicar la caída de tensión en esta primera parte de la 
estación de servicio.
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1. De red a T.EDS 
 
Longitud: 10mts 
Kva: 41,270Kva 
Voltaje: 208 
Sistema 3Ø (3F+N) 
Fp=0,8 
 
 
 
ܯ ൌ ܽݒܭ כ ݐ݉ ൌ ܽݒ41,2݇ כ ݏݐ10݉ ൌ 412,7  
 

I ൌ
KVA

כ  3√ Volt
ൌ

41,2KVA
כ  3√ 208V

ൌ 114,5A 

De la tabla 8 obtenemos la kg del conductor 1/0 AWG para uin factor de potencia 
0,8 

ሺ1/0ሻܩܭ ൌ 36,3697 

ܭ ൌ
KG

ሺܸ݈݈ሻଶ ൌ
36,3697
ሺ208ሻଶ ൌ 0,0008486 

 
ܦܸ ൌ ܭ כ ܯ ൌ 0,0008486 כ 412,7 ൌ 0,347  
 
ܦܸ ൌ 0,347   
Esta es la caída de voltaje que se tiene desde los bornes del transformador hasta 
el tablero general de la estación de servicio. 
 
 

2. A continuación se hace el cálculo para la caída de tensión del Tablero de la 
estación de servicio hasta el tablero de control de las islas 

 
T.eds a T.islas 
 
Long: 5mts 
KVA: 8,723Kva 
Volt: 208V 
Sistema 3Ø (3F+N) 
Fp=0,8 
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ܯ ൌ ܽݒܭ כ ݐ݉ ൌ 43,615  

I ൌ
KVA

כ  3√ Volt
ൌ 114,5A 

 

De la tabla 8 obtenemos la kg del conductor 8 AWG para un factor de potencia 0,8 

ሺ8ሻܩܭ ൌ 196,463 

 

ܭ ൌ
KG

ሺܸ݈݈ሻଶ ൌ 0,004541 

 
ܦܸ ൌ ܭ כ ܯ ൌ 0,198  
 
Este resultado me indica la caída de tensión que se presente desde el tablero de 
la EDS hasta el tablero de islas, pero como se necesita conocer la caída total 
hasta este punto, por lo cual sumamos las caídas que llevamos y esa será la caída 
total hasta el tablero de islas. 
 
 
݈ܽݐ݋ݐܦܸ ൌ 0,198 ൅ 0,347 ൌ 0,545  
 

Esta caída de tensión será la referencia para la regulación del tablero de islas a 
las respectivas cargas que están conectadas a este mismo. 

 

3) de T-islas a Bomba sumergible 1 

Long: 25mts 
KVA: 1,6Kva 
Volt: 208V 
Sistema 2Ø (F+F) 
Fp=0,8 

 
ܯ ൌ ܽݒܭ כ ݐ݉ ൌ 41,125  
 

I ൌ
KVA
Volt

ൌ 7,9A 

De la tabla 8 obtenemos la kg del conductor 12 AWG para un factor de potencia 
0,8 

ሺ12ሻܩܭ ൌ 476,467 
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Al ser un sistema 2Ø (F+F), aplicamos el factor de corrección de la tabla 3 
 

ܭ ൌ
2 כ KG
ሺܸ݈݈ሻଶ ൌ 0,022026 

 
 
݈ܽ݅ܿݎܽ݌ ܦܸ ൌ ܭ כ ܯ ൌ 0,96  Parcial 
 
݈ܽݐ݋ݐ ܦܸ ൌ 0,96 ൅ 0.545 ൌ 1,451;  
   
 
4) de T-islas a Bomba sumergible 2 

Long: 23mts 
KVA: 1,6Kva 
Volt: 208V 
Sistema 2Ø (F+F) 
Fp=0,8 

 
ܯ ൌ ܽݒܭ כ ݐ݉ ൌ 37,835  
 

I ൌ
KVA
Volt

ൌ 7,9A 

De la tabla 8 obtenemos la kg del conductor 12 AWG para un factor de potencia 
0,8 

ሺ12ሻܩܭ ൌ 476,467 

 

Al ser un sistema 2Ø (F+F), aplicamos el factor de corrección de la tabla 3 
 

ܭ ൌ
2 כ KG
ሺܸ݈݈ሻଶ ൌ 0,022026 

 
 
݈ܽ݅ܿݎܽ݌ ܦܸ ൌ ܭ כ ܯ ൌ 0,833  Parcial 
 
݈ܽݐ݋ݐ ܦܸ ൌ 0,833 ൅ 0.545 ൌ 1,379  
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Cuadro de regulación. 
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